
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przywrócenie pełnej sprawności systemu telewizji dozorowej (CCTV)  w obrębie bram 

wejściowych i tuneli Stadionu Śląskiego oraz przeprowadzenie kompleksowej 

diagnostyki kamer zlokalizowanych na terenie zewnętrznym obiektu. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

a)  Przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki istniejącego systemu monitoringu, 

obejmującej wszystkie 182 kamer zainstalowanych na terenie zewnętrznym Stadionu 

Śląskiego, w celu identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania kamer, urządzeń 

peryferyjnych oraz elementów infrastruktury transmisyjnej i zasilającej. Diagnostyka powinna 

zakończyć się sporządzeniem raportu zawierającego ocenę stanu technicznego poszczególnych 

urządzeń oraz wskazaniem zakresu niezbędnych prac naprawczych lub wymiany. 

b) Demontaż uszkodzonych lub niesprawnych kamer i elementów towarzyszących, których 

naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

c)  Dostawę oraz montaż nowych kamer kopułkowych IP o rozdzielczości 5 MPx, 

przeznaczonych do pracy w profesjonalnych systemach monitoringu wizyjnego. Na tym etapie  

zakłada się wymianę 7 sztuk kamer na terenie zewnętrznym.  

d) Konfigurację i uruchomienie nowych urządzeń w istniejącej infrastrukturze sieciowej oraz 

systemowej. 

e) Integrację dostarczonych kamer z funkcjonującym środowiskiem Avigilon Control Center. 

f)  Wykonanie testów funkcjonalnych oraz weryfikację poprawności działania wszystkich 

kamer objętych zakresem prac, w tym potwierdzenie prawidłowej komunikacji z systemem 

zarządzania wideo. 

g)  Aktualizację wizualizacji systemu CCTV w środowisku Avigilon Control Center (ACC), 

obejmującą naniesienie wszystkich zmian wynikających z realizacji prac, w szczególności 

aktualizację rozmieszczenia kamer, ich oznaczeń, nazw, lokalizacji oraz powiązań z mapami 

i planami obiektu. Zaktualizowana wizualizacja powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan 

systemu po zakończeniu realizacji zadania. 

h)  Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej: 



-  raport z diagnostyki wszystkich 182 kamer zewnętrznych, 

-  wykaz zidentyfikowanych usterek i rekomendowanych działań, 

 

2. Wymagania dotyczące kamer 

- kamery fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r (może zamiast roku 
wpisać: kamery fabrycznie nowe, nieużywane, niepochodzące z ekspozycji oraz znajdujące się 
w aktualnej ofercie producenta. 

- zgodność z wymaganiami NDAA (National Defense Authorization Act), 

-  pełna kompatybilność z istniejącym systemem zarządzania wideo Avigilon Control Center 
(ACC) w wersji 6. Zamawiający eksploatuje system zarządzania wideo Avigilon Control 
Center 6. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy systemu oraz wykorzystania 
posiadanych licencji wymagane jest zapewnienie pełnej kompatybilności oferowanych kamer 
z istniejącym środowiskiem. 

                                                                                                                                                                         

- możliwość wykorzystania aktualnie posiadanych licencji ACC 6 bez konieczności migracji 
systemu do nowszej wersji oprogramowania. 

- gwarancja :  minimum 36 miesięcy 

 

3 . Termin wykonania : do15 dni kalendarzowych licząc od dnia  podpisania umowy  

4.  Wymagania dotyczące realizacji prac montażowych 

 gwarancja na wykonane prace: minimum 36 miesięcy,  

 odbiory prac odbędą się najpóźniej w ostatnim dniu terminu realizacji . Odbiory zostaną 
potwierdzone protokołem odbiorowym.   

 

 

 


